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TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:

Vn = 400V
FREQUENZA:
f = 00Hz

POTENZE E CORRENTI:
In=80A

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

Contatore di fornitura

STRUTTURA DEL QUADRO:

Centralino da parete in materiale plastico Classe Il

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
P55

NOTE

Prima di porre in produzione il quadro elettrico di cui al presente schema
I'Appaltatore deve, a sua cura ed onere, predisporre gli schemi costruttivi
verificando la congruenza con i carichi elettrici realmente presenti e da
alimentare e/o comandare, sviluppare e/o completare gli schemi elettrici
ausiliari.

Gli schemi costruttivi dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori per
presa visione ed approvazione, prima della loro realizzazione.

PROGETTAZIONE TENSIONE 400V NORME  CEI EN 61439  |PROTEZIONE P55
ESERCIZIO
SERIE TENSIONE
COMAND
COMMESSA TENSIONE
SEGNALI
COMMITTENTE
Comune di Suisio
Tekn&Co Sir.l.
DATA FIRME
DISEC. 06,2002 |DF Q00
VISTO |06,/2022  |MF Quadro sottocontatore
APPR.|06,/2022 |GV
FOGLIO
1
TF. 20

REV.| REVISIONE

DATA

FIRME

SOST. DA:

SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
Fornitura
Da quadro Fornitura BT S
Tensione concatenata 400 V |
Corrente Ik max 15 kA ‘
Sistema i \ Pl " et \
Potenza totale 25.3 kW | 400V 50Hz 480 A
Fattore di potenza 0.9 | ;l 80 A
Corrente totale Ib 407 A | D |80 A
Res. terra impianto 5.56 ohm | /d |14
Reat. terra fornitura ) ¢
%\k:% KA
e e Mo
&OZZ/M
V
DENOMINAZIONE Co\\cefnotrgf;te)o a Generale impianto OP?r;t;gﬁo
SIGLA Fornitura BT Q00.00 Q00.01 Q00.02
UTENZA PO POTENZA TOT.  kVA TT 55.4 TT 55.4 T 55.4
POTENZA kW | Ib A 25.3 40.7 25.3 40.7 25.3 40.7
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE GEWISS
INTERRUTTORE TIPO MTHP 160-C+BDHP—AS-1 A
0 SEZIONATORE [ N-PO In A 4 80
Ith A |ldn A 80 1
Im (o curva) A |Pdi kA 800 16
TIPO
FUSIBILE CALERO A
TIPO
CONTATTORE n aTen W ‘ ‘
) TIPO
RELE™ TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG16M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 4x(1x25) 4x25
LUNGHEZZA m 1 25
LINEA DI Iz A 17 93
POTENZA Cdt o Ib % | Cdt totale a Ib % 0.017 0.017 0.017 0.409 0.426
7k mQ | Zs mQ 15.7 15.7 29.8
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 15 6 14.7 14.7 7.75
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |06/2022 Comune di Suisio Tekn&Co Sir.l. Quadro sottocontatore Ex edificio comunale Suisio
DISEG. |DF Via De Gasperi, 2 — 24040 — Onore (BG) via Vittorio Emanuele 2, 24020 Suisio BG +Esterno.Q00
VISTO |MF Suisio (BG) FOGLIO_ 2Dl 20
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. 1L ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 3
1 2 3 \ 4 \ 5 6 7 8




DATI PRINCIPALI QUADRO

D‘SEGNO NON ‘N SCALA Corrente nominale 80 A

Corrente di c.to c.to 16 kA

Tensione nominale 400 V

Livello di segregazione Livello 1 (non segregato)

Grado IP IP55

Fissaggio A parete

Involucro Materiale plastico

Porta frontale porta trasparente

Chiusura -

Norma di riferimento CEl EN 61439-2

Dimensioni involucro 300x420 mm

NOTA

Il 'layout del quadro € da intendersi
indicativo; prima di procedere alla sua
costruzione € onore della ditta
appaltatrice la verifica della disponiblita di
spazio e delle modalita di installazione.
Prevedere contenitore con spazio libero di
almeno il 20%.

DATA |06/2022 Comune di Suisio Tekn&Co Sir.l. Ex edificio comunale Suisio

DISEG. Via De Gasperi, 2 — 24040 — Onore (BG) via Vittorio Emanuele 2, 24020 Suisio BG

VISTO Suisio (BG) FOGLIO 3Dl 20
MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. 1L ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 4

2 ‘ 3 \ 4 \ 5 6 7 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400/230V

FREQUENZA:
f= 00 Hz

POTENZE E CORRENTI:
In="80A

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

Q00
Quadro sottocontatore

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino da incasso in materiale metallico

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
P40

NOTE

Prima di porre in produzione il quadro elettrico di cui al presente schema
I'Appaltatore deve, a sua cura ed onere, predisporre gli schemi costruttivi
verificando la congruenza con i carichi elettrici realmente presenti e da
dlimentare e/o comandare, sviluppare e/o completare gli schemi elettrici
ausiliari.

Gli schemi costruttivi dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori per
presa visione ed approvazione, prima della loro realizzazione.

PROGETTAZIONE TENSIONE 400 /230V NORME  CEI EN 61439  |PROTEZIONE  IP40
ESERCIZIO
SERIE TENSIONE
COMAND
COMMESSA TENSIONE
SEGNALI
COMMITTENTE
Comune di Suisio
Tekn&Co Sir.l.
DATA FIRME
DISEC/06/2022 _[DF Q01
VIST0|06/2022  |MF Quadro piano primo
APPR.[06/2022 |GV
FOGLIO
4
TF. 20
REV.]| REVISIONE | DATA |FIRME |SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




1 2 3 4 5 6 7 8
000.02 Q01.00
Da zona Esterno o e 3/mt
Da quadro Q00 |
Tensione 400 V | @2 5 B3 QB4 85 Q01.04 3/A8
Corrente kv max 7.75 kA | Q0100 001.02 \ Q01,03 \ Q01,04 \
Cdt tot. a Ib 0.426 % | 480 A 425 A 4x50 A INXI0 A
Cavo FGI6OM16 0.6/1 kV| | ] 254 ] 504 J oA
Formazione 4x25 ‘ 250 A 500 A D | 1004
Lunghezza 25 m ] ¢ ¢ | d |003A
c
>e
e
- FAT U ™~ ™ .
L 3/30|230 ff 3+1 AC
limp: 3 kA
pllimp): 1.7 kv Q01.02 Q0].03
> 8/A3 " 11/A3
= V V V
Generale quadro SPD uadro Piano Primo uadro Locale Tecnico Circuito Luce Circuito luce
DENOMINAZIONE ’ : Q02 : QLT Bar/Centro anziani
SIGLA Q01.00 Q01.01 Q01.02 Q01.03 Q01.04 Q01.28
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA i 55.4 i 7 17.3 i 34.6 TT/L3-N 2.31 TT/L3-N 2.31
POTENZA kW |Ib A 25.3 40.7 6.47 10.9 22.5 39.7 1.5 7.22 0.75 3.61
COEF. CONTEMP. COS ¢ 0.4 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS
TIPO AM—-SE MT 100-C MT 100-C MDC 45-A-0.03 A
R s, [N.POL In A 4 80 4 25 4 50 I 10
Ith A |ldn A 25 50 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 250 10 500 10 100 4.5
TIPO
FUSIBILE CALERO A
TIPO
CONTATTORE - NE o | | |
) TIPO Z0TUP
RELETERMICO TARATURA A L 3/30 230 ff 3+1 AC/3N/I
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV H0771-K
FORMAZIONE 5G10 5G10 2x(1x1.5)+1G1.5
LUNGHEZZA m 10 15 15
LINEA DI Iz A 60 60 17.5
POTENZA Cdt o Ib % | Cdt totale a Ib % 0.426 0.426 0.114 0.54 0.634 1.05 0.418 0.674 1.09
Zk mQ | Zs mQ 29.8 29.8 471 56.2 65.4 451.7
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 7.75 7.75 4.9 4.11 3.53 0.511
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |06/2022 Comune di Suisio Tekn&Co Srl. Quadro piano terra Ex edificio comunale Suisio
DISEG. |DF Via De Gasperi, 2 — 24040 — Onore (BG) via Vittorio Emanuele 2, 24020 Suisio BG +Piano terra.Q07
VISTO |MF Suisio (BG) FOGLIO_ 5D 20
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. IL: ‘SOST, DA: SEGUE 6
1 2 3 \ 4 5 6 7 8




2 3 4 5 6 7 8
2/A8 Q01.04 2/A8 Q01.00 Q01.00 4/A4
Q01.06
QB6 QB7 \ QB9 \ 4/A3
Q01.29 Q01.05 Q01.06
MNx4 A INX10 A INX10 A
0 1 J oA
D | 100 A QSES? D | 1004
I d 0.03 A MNx4 A I d 0.03 A
C C
~e e ~e e
e e
V V V V
DENOMINAZIONE Circuito emergenze ‘%rrcegg/buf%a Circuito luce Circuito emergenze Circgé‘[&;uce Circuito luce
SIGLA Q01.29 Q01.05 Q01.30 Q01.31 Q01.06 Q01.32
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L3-N 1.1 TT/L2-N 2.31 TT/L2-N 2.31 TT/L2-N 1.1 TT/L3-N 2.31 TT/L3-N 2.31
POTENZA KW |Ib A 0.75 3.61 1.5 7.22 0.75 3.61 0.75 3.61 1.5 7.22 0.75 3.61
COEF. CONTEMP. CoS ¢ ] 0.9 1 0.9 ] 0.9 ] 0.9 1 0.9 ] 0.9
COSTRUTTORE GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS
TIPO AM=PFS—AC M MDC 45-A-0.03 A AM=PFS—AC M MDC 45-A-0.03 A
R s, [N.POL In A N 7 I 10 N i) I 10
Ith A |ldn A 10 0.03 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi KA 120 100 4.5 120 100 4.5
TIPO CH 10 gG 4A CH 10 gG 4A
FUSBILE CALIBRO A 4 4
TIPO
CONTATTORE B e i
, TIPO
RELE' TERMICO e i
TIPO CAVO HO7Z1-K HO7Z1-K HO7Z1-K HO7Z1-K
FORMAZIONE 2x(1x1.5)+161.5 2x(1x1.5)+1G1.5 2x(1x1.5)+161.5 2x(1x1.5)+1G1.5
LUNGHEZZA m 15 15 15 15
LINEA DI Iz A 17.5 175 17.5 17.5
POTENZA Cdt alb % |Cdt totale a Ib % 0.341 0.76 0.42 0.674 1.09 0.341 0.762 0.418 0.674 1.09
7k mQ | Zs mQ 256.4 65.4 451.7 256.4 65.4 451.7
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.901 3.53 0.511 0.901 3.53 0.511
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |06/2022 Comune di Suisio Tekn&Co Srl. Quadro piano terra Ex edificio comunale Suisio
DISEG. |DF Via De Gasperi, 2 — 24040 — Onore (BG) via Vittorio Emanuele 2, 24020 Suisio BG +Piano terra.Q07
VISTO [MF Suisio (BG) FOGLIO 6Dl 20
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. IL: [sosT. DA: ORIGINE: SEGUE 7
2 3 \ 4 \ 5 6 7 8




2 3 4 5 6 7 8
3/A8 w 3/A8 Q01.00 Q01.00 5/A3
QB10 & QB11 QB13 QB14
Q01.33 Q01.07 \ Q01.08 \ Q01.09 \
MNx4 A INX10 A INX10 A INX10 A
10 A 10 A 10 A
? 100 A W12 ? 100 A ? 100 A
Q01.35
I d 0.03 A MNx4 A I d 0.03 A / d 0.03 A
C C [
~e e ~e ~e e
e
DENOMINAZIONE Circuito emergenze Circuito Luce Circuito luce Circuito emergenze Circuito Luce Circuito Luce
Scale Esterno 1 Esterno 2
SIGLA Q01.33 Q01.07 Q01.34 Q01.35 Q01.08 Q01.09
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L3-N 1.1 /0N 2.31 /01N 2.31 TT/1-N 1.1 /0N 2.31 TT/L3-N 2.31
POTENZA KW |Ib A 0.75 3.61 1.5 7.22 0.75 3.61 0.75 3.61 0.75 3.61 0.75 3.61
COEF. CONTEMP. CoS ¢ ] 0.9 1 0.9 ] 0.9 ] 0.9 1 0.9 ] 0.9
COSTRUTTORE GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS
TIPO AM=PFS—AC M MDC 45-A-0.03 A AM=PFS—AC M MDC 45-A-0.03 A MDC 45-A-0.03 A
INTERRUTTORE Py 50 \ A N 7 I 10 N i) I 10 N 10
0 SEZIONATORE | n
Ith A |ldn A 10 0.03 10 0.03 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi KA 120 100 4.5 120 100 4.5 100 4.5
TIPO CH 10 gG 4A CH 10 gG 4A
FUSBILE CALIBRO A 4 4
TIPO
CONTATTORE B e i | |
, TIPO
RELE' TERMICO e i
TIPO CAVO HO7Z1-K HO7Z1-K HO7Z1-K FG160M16 0.6/1 kV FGIBOM16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 2x(1x1.5)+161.5 2x(1x1.5)+1G1.5 2x(1x1.5)+161.5 362.5 362.5
LUNGHEZZA m 15 15 15 15 15
LINEA DI Iz A 17.5 175 17.5 30 30
POTENZA Cdt alb % |Cdt totale a Ib % 0.341 0.76 0.426 0.674 1.1 0.341 0.767 0.431 0.857 0.431 0.85
7k mQ | Zs mQ 256.4 65.4 451.7 256.4 293.2 293.2
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra KA 0.901 3.53 0.511 0.901 0.788 0.788
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |06/2022 Comune di Suisio Tekn&Co Srl. Quadro piano terra Ex edificio comunale Suisio
DISEG. |DF Via De Gasperi, 2 — 24040 — Onore (BG) via Vittorio Emanuele 2, 24020 Suisio BG +Piano terra.Q07
VISTO [MF Suisio (BG) FOGLIO 7Dl 20
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. IL: [sosT. DA: ORIGINE: SEGUE 8
2 3 \ 4 \ 5 6 7 8




Q01.00

Q01.00

4/h8 6/A3
QB15 \ QB16 \ QB17 \ QB18 \ QB19 \ QB20 \
Q01.10 Qo111 Q01.12 Q01.13 Q01.14 Q01.15
INX16 A INX16 A NX16 A 4x16 A INX16 A NX16 A
LR I RER] 6 e I RER] 6
D | 1604 D | 160 A D | 1604 D | 160 A D | 160 A D | 1604
I d 0.03 A I d 0.03 A / d 0.03 A I d 0.03 A I d 0.03 A / d 0.03 A
C C [ [ C [
~e e e ~e e
e
V V V V V V
DENOMINAZIONE Bor/@i[iiegnmm mgrez:s/ewﬁd Prese Servizi Quadro prese Bar Lavastoviglie Frigorifero
SIGLA Q01.10 QO1.11 Q01.12 Q01.13 Q01.14 Q01.15
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L2—N 3.7 TT/L3-N 3.7 /01N 3.7 i K TT/L2-N 3.7 /2N 3.7
POTENZA KW |Ib A 1.5 7.22 1.5 7.22 1.5 7.22 4 6.42 2 9.62 2 9.62
COEF. CONTEMP. CoS ¢ ] 0.9 1 0.9 ] 0.9 ] 0.9 1 0.9 ] 0.9
COSTRUTTORE GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS
TIPO MDC 45—-AC-0.03 A MDC 45-AC—0.03 A MDC 45-AC-0.03 A MT 100-C+BD-AC-0.03 A MDC 45-AC—0.03 A MDC 45-AC—0.03 A
R s, [N.POL In A N 16 N 16 N 16 4 16 N 16 N 16
Ith A |ldn A 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A |Pdi KA 160 4.5 160 4.5 160 45 160 10 160 4.5 160 4.5
TIPO
FUSIBILE CALERD .
TIPO
CONTATTORE B e i |
, TIPO
RELE' TERMICO e i
TIPO CAVO HO7Z1-K HO7Z1-K HO7Z1-K FGI60MIB 0.6/1 kV HO7Z1-K HO7Z1-K
FORMAZIONE 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x2.5)+1G2.5 5G4 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x2.5)+162.5
LUNGHEZZA m 15 15 15 10 20 20
LINEA DI Iz A 16.8 16.8 16.8 35 16.8 16.8
POTENZA Cdt alb % |Cdt totale a Ib % 0.811 1.23 0.811 1.23 0.811 1.24 0.159 0.585 1.44 1.86 1.44 1.86
7k mQ | Zs mQ 293.7 293.7 293.7 76.1 372.8 372.8
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.786 0.786 0.786 3.04 0.62 0.62
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |06/2022 Comune di Suisio Tekn&Co Srl. Quadro piano terra Ex edificio comunale Suisio
DISEG. |DF Via De Gasperi, 2 — 24040 — Onore (BG) via Vittorio Emanuele 2, 24020 Suisio BG +Piano terra.Q07
VISTO [MF Suisio (BG) FOGLIO 8Dl 20
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. IL: [sosT. DA: ORIGINE: SEGUE 9
2 3 \ 4 \ 5 6 7 8




5/h8 Q01.00 Q01.00 3
QB21 \ QB22 \ QB23 \ QB24 \ QB25 \ QB26 \
01.16 Q0117 Q01.18 001,19 Q01.20 Q01.21
INXI6 A 4x16 A NX25 A INXI0 A INXIO A INXIO A
LR I RER] ] 254 oA J oA ]
D | 1604 D | 160 A D |20 A D | 1004 D | 1004 D | 1004
| d |003A [ d [003A | d |003A [ d [0034 [ d [003A | d |003A
¢ c c c c c
~e e ~e ~e e
e
V V V V V V
Macinino caffée Stazione di ricarica Ascensore Circuito Luce Centralino TV Impianto antintrusione
DENOMINAZIONE biciclette elettriche Ascensore Videocitofono/Rack dati °
SIGLA Q01.16 Q01.17 Q01.18 Q01.19 Q01.20 Q01.21
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA TT/1-N 3.7 i K /01N 5.78 TT/L2-N 2.31 TT/L3-N 2.31 /1N 2.31
POTENZA kW |Ib A 2 9.62 4 6.42 2.5 12 0.75 3.61 0.5 2.4 1 4.81
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS
TIPO MDC 45-AC-0.03 A MT 100-C+BD-A-0.03 A MDC 45-A-0.03 A MDC 45-A-0.03 A MDC 45-A-0.03 A MDC 45-A-0.03 A
R s, [N.POL In A N 16 4 16 N 25 N 10 N 10 N 10
Ith A |ldn A 16 0.03 16 0.03 25 0.03 10 0.03 10 0.03 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 160 4.5 160 10 250 4.5 100 4.5 100 4.5 100 4.5
TIPO
FUSIBILE CALERO A
TIPO
CONTATTORE n aTen W ‘ ‘
) TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO HO7Z1-K FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV HO7Z1-K HO771-K H0771-K
FORMAZIONE 2x(1x2.5)4+162.5 562.5 364 2x(1x1.5)+161.5 2x(1x1.5)4+161.5 2x(1x1.5)41G1.5
LUNGHEZZA m 20 25 10 15 20 20
LINEA DI Iz A 16.8 26 40 17.5 17.5 17.5
POTENZA Cdt o Ib % | Cdt totale a Ib % 1.44 1.87 0.639 1.07 0.596 1.02 0.674 1.09 0.599 1.02 1.2 1.63
Zk mQ | Zs mQ 372.8 224.2 156 451.7 583.8 583.8
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.62 1.03 1.48 0.511 0.396 0.396
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |06/2022 Comune di Suisio Tekn&Co Srl. Quadro piano terra Ex edificio comunale Suisio
DISEG. |DF Via De Gasperi, 2 — 24040 — Onore (BG) via Vittorio Emanuele 2, 24020 Suisio BG +Piano terra.Q07
VISTO |MF Suisio (BG) FOGLIO 9DI 20
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. IL: ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 10
2 3 \ 4 \ 5 6 7 8




Q01.00
6/A8

0B27
Q01.22 \W
INXI0 A

0B28
001.23 \w
NX16 A

QB29
001.24 \W
NX16 A

QB30
Q01.25 \W
INXI0 A

QB31
Q01.26 \w
NX16 A

QB32
001.27 \W
NX10 A

] I RER] 6 oA I RER] ]
D |100A D | 160 A D | 1604 D | 1004 D | 160 A D | 1004
[ d [0034 | d |003A | d |003A | d |003a [ d |003A | d |003A
¢ c c c c c
~e e
e ~e e e
V V V V V V
Fan colil Scaldacqua Predisposizione Ausiliari Riserva Riserva
DENOMINAZIONE Piano terra ! ConceHg elettrico Quadro+Domotica
SIGLA Q01.22 Q01.23 Q01.24 Q01.25 Q01.26 Q01.27
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L2—N 2.31 TT/L3-N 3.7 /01N 3.7 TT/1-N 2.31 /0N 3.7 TT/L2-N 2.31
POTENZA kW |Ib A 0.25 1.2 3 14.4 0.2 0.962
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS
TIPO MDC 45-A-0.03 A MDC 45-A-0.03 A MDC 45-A-0.03 A MDC 45-AC-0.03 A MDC 45-AC-0.03 A MDC 45-AC-0.03 A
R s, [N.POL In A N 10 N 16 N 16 N 10 N 16 N 10
Ith A |ldn A 10 0.03 16 0.03 16 0.03 10 0.03 16 0.03 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 100 4.5 160 4.5 160 4.5 100 4.5 160 4.5 100 4.5
TIPO
FUSIBILE CALERO A
TIPO
CONTATTORE n aTen W ‘
) TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV HO0771-K
FORMAZIONE 3G1.5 2x(1x2.5)+162.5
LUNGHEZZA m 15 10
LINEA DI Iz A 22 16.8
POTENZA Cdt alb % |Cdt totale a Ib % 0.239 0.659 1.08 15 0.426 0.426 0.426 0.42
Zk mQ | Zs mQ 451.3 2151 65.4 65.4 65.4 65.4
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.512 1.07 3.53 3.53 3.53 3.53
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |06/2022 Comune di Suisio Tekn&Co Srl. Quadro piano terra Ex edificio comunale Suisio
DISEG. |DF Via De Gasperi, 2 — 24040 — Onore (BG) via Vittorio Emanuele 2, 24020 Suisio BG +Piano terra.Q07
VISTO |MF Suisio (BG) FOGLIO 10Dl 20
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. IL: ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE il
2 3 \ 4 \ 5 6 7 8




1 2 3 \ 4 \ 7 8
DATI PRINCIPALI QUADRO
D‘SEGNO NON ‘N SCALA Corrente nominale 80 A
Corrente di c.to c.to 6 kA
Tensione nominale 400/230 V
Livello di segregazione Livello 1 (non segregato)
Grado IP P40
Fissaggio Da incasso
Involucro Materiale metallico
Porta frontale porta trasparente
Chiusura -
Norma di riferimento CEl EN 61439-2
Dimensioni involucro 700x1000mm
s o 6 8|0 @ ® e o @0 & ®
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Il 'layout del quadro € da intendersi
indicativo; prima di procedere alla sua
costruzione é onaore della ditta
appaltatrice la verifica della disponiblita di
spazio e delle modalita di installazione.
Prevedere contenitore con spazio libero di
almeno il 20%.
DATA |06/2022 Comune di Suisio Tekn&Co Sir.l. Ex edificio comunale Suisio
DISEG. Via De Gasperi, 2 — 24040 — Onore (BG) via Vittorio Emanuele 2, 24020 Suisio BG
VISTO Suisio (BG) FOGLIO 20
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. IL: ‘SOST, DA ORIGINE: SEGUE 12
1 2 3 \ 4 \ 7 8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400/230V

FREQUENZA:
f = 00Hz

POTENZE E CORRENTI:
In="32A

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

Q01
Quadro piano primo

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino da incasso in materiale plastico (Classe II)

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
P40

NOTE

Prima di porre in produzione il quadro elettrico di cui al presente schema
I'Appaltatore deve, a sua cura ed onere, predisporre gli schemi costruttivi
verificando la congruenza con i carichi elettrici realmente presenti e da
dlimentare e/o comandare, sviluppare e/o completare gli schemi elettrici
ausiliari.

Gli schemi costruttivi dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori per
presa visione ed approvazione, prima della loro realizzazione.

PROGETTAZIONE TENSIONE 400 /230V NORME  CEI EN 61439  |PROTEZIONE  IP40
ESERCIZIO
SERIE TENSIONE
COMAND
COMMESSA TENSIONE
SEGNALI
COMMITTENTE
Comune di Suisio
Tekn&Co Sir.l.
DATA FIRME
DISEC/06/2022 _[DF Q02
VIST0[06/2022  |MF Quadro Piano primo
APPR.[06/2022 |GV
FOGLIO
12
TF. 20

REV.| REVISIONE

DATA

FIRME

SOST. DA:

SOST. IL: [ORIGINE




2 3 4 5 6 7 8
Q01.02 002.00
— — —  2/C5 S>— 9/A4
Da zona Piano terra T / /
Da quadro Q01 |
Tensione 400 V ‘ Q02.02
c o Ik 29 kA | QB33 \O QB34 QB36 9/A3
orrente kv max : 002,00 002,01 002.02
Cdt tot. a Ib 0.54 % | 4x32 A INXT0 A INXT0 A
Cavo FG160M16 0.6/1 kV | ;! 10 A ;! 10 A
Formazione 5G10 > 100 A @35 ¢ > 100 A
‘ Q02.12
Lunghezza 10 m ] | d |003A INx4 A [ d |003A
c c
Do e De
e
Do Do
DENOMINAZIONE Generale quadro Qrcui‘[o Luce Circuito luce Circuito emergenze C{rpui‘[‘obLuce Circuito luce
Piano secondo Servizi/Disimpegno
SIGLA Q02.00 Q02.01 Q02.11 Q02.12 Q02.02 Q0213
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA i 17.3 TT/L3-N 2.31 TT/L3-N 2.31 TT/L3-N 1.1 TT/L2-N 2.31 TT/L2-N 2.31
POTENZA kW |1b A 6.47 10.9 1.5 7.22 0.75 3.61 0.75 3.61 1.5 7.22 0.75 3.61
COEF. CONTEMP. COS ¢ 0.7 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS
INTERRUTTORE TIPO AM=SE MDC 45-A-0.03 A AM=PFS-AC 1M MDC 45-A-0.03 A
0 SEZIONATORE | -N-POLI In A 4 32 N 10 N 32 N 10
Ith A lldn A 10 0.03 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi KA 100 4.5 120 100 4.5
TIPO CH 10 gG 4A
FUSBILE CALIBRO A 4
TIPO
CONTATTORE n aTen W
) TPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO HO721-K HO7Z1-K HO721-K
FORMAZIONE 2x(1x1.5)+1G1.5 2x(1x1.5)+161.5 2x(1x1.5)+1G1.5
LUNGHEZZA m 15 15 15
LINEA DI Iz A 17.5 17.5 17.5
POTENZA Cdt a b % | Cdt totale a Ib % 0.54 0.509 0.674 118 0.341 0.85 0.517 0.674 1.19
7k mQ | Zs mQ 471 99 489.8 294.3 99 489.8
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 4.9 2.33 0.472 0.785 2.33 0.472
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |06/2022 Comune di Suisio Tekn&Co Srl. Quadro piano Ex edificio comunale Suisio
DISEG. |DF Via De Gasperi, 2 — 24040 — Onore (BG) via Vittorio Emanuele 2, 24020 Suisio BG +Piano Piano primo.Q
VISTO |MF Suisio (BG) FOGLIO 13Dl 20
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. 1L ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 14
2 3 \ 4 \ 5 6 7 8




2 3 4 5 6 7 8
8/8 Q02.02 8/A8 Q02.00 Q02.00 10/3
0B37 ¢ QB38 \ QB40 \ QB41 \
Q02.14 002.03 002.04 Q02.05
INx4 A INx10 A INX16 A INx16 A
10 A 16 A 16 A
? 100 A B9y ? 160 A ? 160 A
Q02.16
| d 0.03 A INx4 A | d 0.03 A /d 0.03 A
C C C
~e e ~e ~e e
e
V V V V V
Circuito emergenze Circuito Luce Circuito luce Circuito emergenze Prese Prese
DENOMINAZIONE ’ Locale tombola/Sala riunioni ’ Piano secondo Servizi/Disimpegno
SIGLA Q02.14 Q02.03 Q02.15 Q02.16 Q02.04 Q02.05
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L2—N 1.1 /0N 2.31 /01N 2.31 TT/1-N 1.1 /0N 3.7 TT/L2-N 3.7
POTENZA kW |Ib A 0.75 3.61 1.5 7.22 0.75 3.61 0.75 3.61 1.5 7.22 1.5 7.22
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS
TIPO AM=PFS—-AC 1M MDC 45-A-0.03 A AM=PFS—-AC 1M MDC 45-AC-0.03 A MDC 45-AC-0.03 A
INTERRUTTORE Py 50 In A N 5 N 10 N 5 N 16 N 16
O SEZIONATORE
Ith A |ldn A 10 0.03 16 0.03 16 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 120 100 4.5 120 160 4.5 160 4.5
TIPO CH 10 ¢G 4A CH 10 ¢G 4A
FUSIBILE CALIBRO A 4 4
TIPO
CONTATTORE n aTen W
) TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO HO7Z1-K HO7Z1-K HO7Z1-K HO771-K H0771-K
FORMAZIONE 2x(1x1.5)+161.5 2x(1x1.5)41G1.5 2x(1x1.5)+161.5 2x(1x2.5)4162.5 2x(1x2.5)+1G2.5
LUNGHEZZA m 15 20 20 15 15
LINEA DI Iz A 17.5 17.5 17.5 16.8 16.8
POTENZA Cdt alb % |Cdt totale a Ib % 0.341 0.858 0.539 0.899 1.44 0.455 0.995 0.811 1.35 0.811 1.33
Zk mQ | Zs mQ 294.3 99 622 360.7 331.7 331.7
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.785 2.33 0.371 0.64 0.696 0.696
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |06/2022 Comune di Suisio Tekn&Co Srl. Quadro piano primo Ex edificio comunale Suisio
DISEG. |DF Via De Gasperi, 2 — 24040 — Onore (BG) via Vittorio Emanuele 2, 24020 Suisio BG +Piano Piano primo.Q
VISTO |MF Suisio (BG) FOGLIO 14 DI 20
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. IL: ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 15
2 3 \ 4 \ 5 6 7 8




02.00
9/A8

0B42
002.06 \W
INXI6 A

QB43
002.07 \W
NX10 A

QB44
Q02.08 \
INX10 A

0B45
002.09 \W
INXI6 A

QB46
002.10 \w
NX10 A

e J oA ] e J oA
D | 1604 D | 100 A D | 1004 D | 160 A D | 1004
| d |003A | d |003A | d |003A | d |003a | d |003A
¢ c c c c
~e e
e ~e e
V V V V V
Prese Fan colil Predisposizione Riserva Riserva
DENOMINAZIONE Locale tombola/Sala riunioni Piano primo/secondo Impianto dif?usione sonora
SIGLA Q02.06 Q02.07 Q02.08 Q02.09 Q02.10
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA|  TT/L3-N 3.7 /0N 2.31 /1N 2.31 TT/L1-N 3.7 TT/2-N 2.3
POTENZA kW |Ib A 1.5 7.22 0.25 1.2
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS
TIPO MDC 45-AC-0.03 A MDC 45-A-0.03 A MDC 45-A-0.03 A MDC 45-AC-0.03 A MDC 45-AC-0.03 A
R s, [N.POL In A N 16 N 10 N 10 N 16 N 10
Ith A |ldn A 16 0.03 10 0.03 10 0.03 16 0.03 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 160 4.5 100 4.5 100 4.5 160 4.5 100 4.5
TIPO
FUSIBILE CALERO A
TIPO
CONTATTORE n aTen W
) TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO HO7Z1-K HO0771-K
FORMAZIONE 2x(1x2.5)+162.5 2x(1x1.5)+161.5
LUNGHEZZA m 15 15
LINEA DI Iz A 16.8 17.5
POTENZA Cdt o Ib % | Cdt totale a Ib % 0.811 1.32 0.225 0.764 0.539 0.539 0.517
Zk mQ | Zs mQ 331.7 489.8 99 99 99
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 0.696 0.472 2.33 2.33 2.33
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |06/2022 Comune di Suisio Tekn&Co Srl. Quadro piano primo Ex edificio comunale Suisio
DISEG. |DF Via De Gasperi, 2 — 24040 — Onore (BG) via Vittorio Emanuele 2, 24020 Suisio BG +Piano Piano primo.Q
VISTO |MF Suisio (BG) FOGLIO_ 15Dl 20
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. IL: ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 16
2 3 \ 4 \ 5 6 7 8




1 2 \ 4 \ 7 8
DATI PRINCIPALI QUADRO
D‘SEGNO NON ‘N SCALA Corrente nominale 32 A
Corrente di c.to c.to 6 kA
Tensione nominale 400/230 V
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Livello di segregazione

Livello 1 (non segregato)

Grado IP

IP40

Fissaggio

Da incasso

Involucro

Materiale plastico

Porta frontale

porta trasparente

Chiusura

Norma di riferimento

CEl EN 61439-2

Dimensioni involucro

400x600mm

NOTA

Il 'layout del quadro € da intendersi
indicativo; prima di procedere alla sua
costruzione € onore della ditta
appaltatrice la verifica della disponiblita di
spazio e delle modalita di installazione.
Prevedere contenitore con spazio libero di
almeno il 20%.

DATA |06/2022 Comune di Suisio Tekn&Co Sir.l. Ex edificio comunale Suisio
DISEG. Via De Gasperi, 2 — 24040 — Onore (BG) via Vittorio Emanuele 2, 24020 Suisio BG
VISTO Suisio (BG) FOGLIO 20
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. SOST. 1L ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 17
2 3 \ 4 \

8




TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO

TENSIONE NOMINALE:
Vn = 400/230V

FREQUENZA:
f = 00Hz

POTENZE E CORRENTI:
In=63A

PROVENIENZA E TIPO LINEE ALIMENTAZIONE:

Q01
Quadro piano terra

STRUTTURA DEL QUADRO:
Centralino da parete in materiale plastico (Classe II)

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
P55

NOTE

Prima di porre in produzione il quadro elettrico di cui al presente schema
I'Appaltatore deve, a sua cura ed onere, predisporre gli schemi costruttivi
verificando la congruenza con i carichi elettrici realmente presenti e da
dlimentare e/o comandare, sviluppare e/o completare gli schemi elettrici
ausiliari.

Gli schemi costruttivi dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori per
presa visione ed approvazione, prima della loro realizzazione.

PROGETTAZIONE TENSIONE 400 /230V NORME  CEl 23-51 PROTEZIONE  IP55
ESERCIZIO
SERIE TENSIONE
COMAND
COMMESSA TENSIONE
SEGNALI
COMMITTENTE
Comune di Suisio
Tekn&Co Sir.l.
DATA FIRME
DISEC/06/2022 _[DF QLT
VISTO |06,/2022  |MF Quadro locale tecnico
APPR.[06/2022 |GV
FOGLIO
17
TF. 20
REV.]| REVISIONE | DATA |FIRME |SOST. DA: SOST. IL: [ORIGINE




2 3 4 5 6 7 8
Q01.03 QLT.00
Da zona Piano terra T e 12/83
Da quadro Q01 |
Tensione 400 V | B4 \O B8 Q849
Corrente kv max 411 kA \ QLT.00 aLT.01 \ QT2
Cdt tot. a b 1.05 % | 463 A 4x40 A 2x25 A
Cavo FG160M16 0.6/1 kV | ;l 40 A | d |03A
Formazione 5G10 > 400 A B30 \ BS!1 \ 852 \
\ QLT.08 QLT.09 QLT.10
Lunghezza 15 m ] /'d |03A INXB A INX6 A INX6 A
¢ Jlea Jlen Jdlsa
60 A 60 A 60 A
C C C
Mo Mo Me
e
Mo e
V V V V
DENOMINAZIONE Generale quadro Pompa di calore Genrale pompe Pompa di rilancio 1 Pompa di rilancio 2 Pompa di rilancio 3
SIGLA QLT.00 QLT.01 QLT.02 QLT.08 QLT.09 QLT.10
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA i 34.6 i 277 TT/L2-N 416 TT/L2-N 1.39 TT/L2-N 1.39 TT/L2-N 1.39
POTENZA kW | Ib A 22.5 39.7 18 28.9 2.25 10.8 0.75 3.61 0.75 3.61 0.75 3.61
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS
TIPO AM—-SE MT 60-C+BD—-A-0.3 A IDP-A-0.3 A MTC 45-C MTC 45-C MTC 45-C
R s, [N.POL In A 1 63 1 10 2 25 N 5 N 6 N 6
Ith A |ldn A 40 0.3 0.3 6 6 6
Im (o curva) A |Pdi KA 400 6 60 4.5 60 4.5 60 4.5
TIPO
FUSIBILE CALERO A
TIPO
CONTATTORE n aTen W ‘ ‘ ‘ ‘
) TIPO
RELE™ TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV
FORMAZIONE 5G10 3G2.5 3G2.5 362.5
LUNGHEZZA m 20 15 15 15
LINEA DI Iz A 60 30 30 30
POTENZA Cdt o Ib % | Cdt totale a Ib % 1.05 0.558 1.61 1.05 0.431 1.49 0.431 1.49 0.431 1.49
7k mQ | Zs mQ 56.2 93.5 116.8 350.2 350.2 350.2
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 4.11 2.47 1.98 0.66 0.66 0.66
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |06/2022 Comune di Suisio Tekn&Co Sir.l. Quadro Locale tecnico Ex edificio comunale Suisio
DISEG. |DF Via De Gasperi, 2 — 24040 — Onore (BG) via Vittorio Emanuele 2, 24020 Suisio BG +Piano interrato.QLT
VISTO |MF Suisio (BG) FOGLIO_ 18Dl 20
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. 1L ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 19
1 2 3 \ 4 \ 5 6 7 8




11/A8

QLT.00

0B53
OLT.03 \
4x32 A

QB54
QLT.04 \
NX10 A

QB55
QLT.05 \
NX16 A

QB56
OLT.06 \
INXIB A

QB57
QLT.07 \
NX10 A

324 J oA 6 e J oA
D |3204 D | 100 A D | 1604 D | 160 A D | 1004
I d 0.3 A I d 0.03 A / d 0.03 A I d 0.03 A I d 0.03 A
C C [ [ C
e e
e
~e e
V V V V V
DENOMINAZIONE Fotovoltaico P(A‘]O\rnc(;u;[st;urgteo PmnoPrl‘(;?grmto Riserva Riserva
SIGLA QLT.03 QLT.04 QLT.05 QLT.06 QLT.07
UTENZA TPO POTENZA TOT.  KVA i 22.2 /0N 2.31 TT/L3-N 3.7 TT/L3-N 3.7 /0N 2.31
POTENZA kW | 1b A 0.75 3.61 1.5 7.22
COEF. CONTEMP. COS ¢ 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9 1 0.9
COSTRUTTORE GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS GEWISS
TIPO MDC 60-C-A-0.3 A MDC 45-A-0.03 A MDC 45-AC-0.03 A MDC 45-AC-0.03 A MDC 45-AC—-0.03 A
R s, [N.POL In A 4 5 I 10 N 16 N 16 N 10
Ith A |ldn A 32 0.3 10 0.03 16 0.03 16 0.03 10 0.03
Im (o curva) A |Pdi kA 320 6 100 4.5 160 4.5 160 4.5 100 4.5
TIPO
FUSIBILE CALERO A
TIPO
CONTATTORE - NE o | | |
s TIPO
RELE" TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG160M16 0,6/1 kV FG160M16 0.6/1 kV FG160M16 0‘6/1 kV
FORMAZIONE 5G10 3G1.5 3G2.5
LUNGHEZZA m 15 15 15
LINEA DI Iz A 42 22 21
POTENZA Cdt alb % |Cdt totale a Ib % 1.05 0.718 1.52 0.862 1.85 0.982 0.798
7k mQ | Zs mQ 84.1 508.5 350.2 116.8 116.8
Ik trifase/monof. kA |Ik1 fase/terra kA 2.75 0.454 0.66 1.98 1.98
NUMERAZIONE MORSETTIERA
DATA |06/2022 Comune di Suisio Tekn&Co Sr.l. Quadro Locale tecnico Ex edificio comunale Suisio
DISEG. |DF Via De Gasperi, 2 — 24040 — Onore (BG) via Vittorio Emanuele 2, 24020 Suisio BG +Piano interrato.QLT
VISTO [MF Suisio (BG) FOGLIO 19Dl 20
REV. MODIFICA DATA FIRMA  |APPR. |GV SOST. IL: ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE 20
2 3 \ 4 \ 5 6 7 8




\ 4 \ 7 8
DATI PRINCIPALI QUADRO

D‘SEGNO NON ‘N SCALA Corrente nominale 63 A
Corrente di c.to c.to 6 kA
Tensione nominale 400/230 V
Livello di segregazione Livello 1 (non segregato)
Grado IP IP55
Fissaggio A parete
Involucro Materiale plastico
Porta frontale porta trasparente
Chiusura -
Norma di riferimento CEl EN 61439-2
Dimensioni involucro 650x400mm
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NOTA
Il 'layout del quadro € da intendersi
indicativo; prima di procedere alla sua
costruzione é onaore della ditta
appaltatrice la verifica della disponiblita di
spazio e delle modalita di installazione.
Prevedere contenitore con spazio libero di
almeno il 20%.
DATA |06/2022 Comune di Suisio Tekn&Co Sir.l. Ex edificio comunale Suisio
DISEG. Via De Gasperi, 2 — 24040 — Onore (BG) via Vittorio Emanuele 2, 24020 Suisio BG
VISTO Suisio (BG) FOGLIO 20 DI 20
REV. MODIFICA DATA FIRMA  [APPR. SOST. IL: ‘SOST, DA: ORIGINE: SEGUE
2 3 \ 4 \ 7

8
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